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RAD TOZNICA

KA UPRAVA

nje i izgradnju
15300 Loznica, Karadordeva 2

Predmet: Tehniiki uslovi za izradu lzmena i dopuna PIana detaljne regulacije bloka izmedu
ulica Voivode Mi5i6a, Dure JakSida, Svetog Save, Jovana Cvijida iTrga Ante Bogi6evi6
u Loznici.

U sklopu VaSeg Zahteva za izradu lzmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka
izmedu ulica Vojvode MiSiia, Dure Jak5iia, Svetog Save, Jovana Cvijiia i Trga Ante Bogiievii u
Loznici, a iije lnvestitorGRAD LOZNICA, u sklopu zahteva broj 353-V-133 od 21.i"0.2019.godine,
obaveitavamo Vas o sledeiem:

- Ovaj deo naselja je gasifikovan i gasovod je pod pritiskom i u radnom stanju;

- Pri izradi lzmena idopuna Plan usaglasiti postojeiom infrastrukturu kao iuredenje
prostora sa postojeiom distri butivnom m reZom;

Pri izradi Plana detaljne regulacije voditi raduna o sledeiim

TEHNIEKIM USLOVIMA

1. U zaStitnom pojasu gasovoda zabranjeno je saditi drveie i drugo rastinje ciji koreni
doseZu dubine ve6e od 1m, odnosno, za koje je potrebno da se zemlji5te obraduje dublje od 0.5
m.

2. Zaititni pojas gasovoda je po 1_ m od ose gasovoda na obe strane.
3. Minimalno dozvoljeno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do spoljne ivice cevi

vodovoda i kanalizacije iznosi 0,20 m pri ukr5tanju cevovoda a O,4O m pri paralelnom vodenju.

4. Minimalno dozvoljeno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do niskonaponskih i

visokonaponskih el. kablova iznosi 0,30 m pri ukritanju cevovoda a 0,60 m pri paralelnom
vodenju.

5. Minimalno dozvoljeno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do
telekomunikacionih kablova iznosi 0,30 m pri ukrStanju cevovoda a 0,50 m pri paralelnom
vodenju.

6. Minimalno dozvoljeno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do vodova hemijske
industrije i tehnoloSkih fluida iznosi 0,20 m pri ukr5tanju cevovoda a 0,60 m pri paralelnom
vodenju.
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7. Minimalno dozvoljeno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do 5ahtova i

kanalizacije iznosi 0,20 m pri ukrStanju cevovoda a 0,30 m pri paralelnom vodenju.

8. Minimalno horizontalno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do stubova
dalekovoda nadzemne mreZe, za nazivni napon do 1, kV, iznosi l- m pri ukr5tanju cevovoda i

mreZe a L m pri paralelnom vodenju gasovoda i mreZe,

9. Minimalno horizontalno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do stubova
dalekovoda nadzemne mreZe, za nazivni napon od 1, kV pa do 20 kV, iznosi 2 m pri ukritanju
cevovoda i mreZe a 2 m pri paralelnom vodenju gasovoda i mreZe.

10. Minimalno horizontalno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do stubova
dalekovoda nadzemne mreZe, za nazivni napon od 20 kV pa do 35 kV,iznosi 5 m pri ukritanju
cevovoda i mreZe a LO m pri paralelnom vodenju gasovoda i mreZe.

11. Minimalno horizontalno rastojanje od spoljne ivice cevi gasovoda do stubova
dalekovoda nadzemne mreZe, za nazivni napon veieg od 35 kV, iznosi 10 m pri ukrStanju
cevovoda i mreZe a L5 m pri paralelnom vodenju gasovoda i mreZe,

12. Postavljanje kanalizacije izvriiti ispod gasovoda, a ukoliko se mora izvesti iznad
gasovoda moraju se preduzeti mere za5tite gasovoda kako gas ne bi dospeo u kanalizaciju,

13 U podrucju u kojem moZe do6i do pomeranja tla, izazvanog izvodenjem radova ili
drugih razloga, koje bi ugrozilo bezbednost gasovoda, moraju se preduzeti odgovarajuie mere
zaitite. Sabijanje tla vr5iti iskljudivo sa radnim maSinama dija Sirina radnog dela je veia od l- m.

lskop i zatrpavanje u blizini gasovoda vriiti iskljuiivo ruino.
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