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КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА ПЛАНИРАНИХ САОБРАЋАЈНИЦА
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ЗТС 10/0,4 kV

,,Школски центар,,
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ЗА ЗТС 10/0,4 kV

,,Штира 1,,

ЗА МБТС 10/0,4 kV

,,Поенкарева,,

ЗА ЗТС 10/0,4 kV

,,Кула К1,,

ЗА ЗТС 10/0,4 kV

,,Срески суд,,

 МБТС 10/0,4 kV

,,Пошта,,

 ЗТС 10/0,4 kV

,,Ел. предузеће,,

ЗА ЗТС 10/0,4 kV

,,Београдска банка,,

МБТС 10/0,4 kV, 630 kVA

,,Школски центар 1,,
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ПОСТОЈЕЋИ  10 kV ПОДЗЕМНИ КАБЛ

ПОСТОЈЕЋА  ЕЕ КАБЛОВСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋА  ЈАВНА РАСВЕТА

ПОСТОЈЕЋА  НН ПОДЗЕМНА  МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА  ТС 10/0,4 kVA

ПОСТОЈЕЋА НН (СКС) НАДЗЕМНА МРЕЖА СА

ЈАВНОМ РАСВЕТОМ

ПЛАНИРАНА  ЕЕ КАБЛОВСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНА  ЈАВНА РАСВЕТА

ПЛАНИРАНА  ТС 10/0,4 kVA

30

ПЛАНИРАНИ  ТТ ИЗВОДНИ ОРМАР ЗА

УНУТРАШЊУ  МОНТАЖУ

MSAN mIPAN 3

ПЛАНИРАНА  МИНИ ТЕЛЕФОНСКА  ЦЕНТРАЛА

ПОСТОЈЕЋИ  ТТ  СТУБ (УКИДА СЕ)

PI 5-46

10

ПОСТОЈЕЋИ  ТТ ИЗВОДНИ ОРМАР НА СТУБУ

ПОСТОЈЕЋИ  ТТ ИЗВОДНИ ОРМАР ЗА

УНУТРАШЊУ  МОНТАЖУ

PI 5-58

30

ПЛАНИРАНИ ТТ ПОДЗЕМНИ ПРИСТУПНИ КАБЛ

У ПВЦ ЦЕВИ хØ мм

ПЛАНИРАНИ  ТТ МЕСНИ ОПТИЧКИ КАБЛ

ПОСТОЈЕЋА  ТТ КАБЛОВСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ ТТ ПОДЗЕМНИ ПРИСТУПНИ КАБЛ

У ПВЦ ЦЕВИ Ø мм

ПОСТОЈЕЋИ  ТТНАДЗЕМНИ  КАБЛ ( УКИДА СЕ )

ПОСТОЈЕЋИ  ТТ МЕСНИ ОПТИЧКИ КАБЛ

PostRSS Loznica

АТЦ Лозница

ПЛАНИРАНА  НН ПОДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋИ  ЕЕ ДИСТРИБУТИВНИ  ОРМАР

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА ПО КАТАСТРУ

ОБУХВАТ ПЛАНА

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ (ПАРК)

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

ЗОНА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ

ПЛАНИРАНИ КОЛОВОЗ

ПЛАНИРАНA  ОСА САОБРАЋАЈНИЦЕ

ПЛАНИРАНA РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ПЕШАЧКА ЗОНА
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