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   новембар, 2016.

СИНХРОН ПЛАН

 Дирекција за развој и

урбанистичко планирање

            Лозница

Легенда:

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА ПО КАТАСТРУ

ОБУХВАТ ПЛАНА

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

    037.15/Г

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трга

Јована Цвијића, Саве Ковачевића, реке Штире, М.

Борисављевића, Трга Јована Цвијића и Војводе Мишића у
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ЗТС 10/0,4 kV

,,Школски центар,,
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ЗА ЗТС 10/0,4 kV

,,Штира 1,,

МБТС 10/0,4 kV, 630 kVA

,,Школски центар 1,,
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 ЗТС 10/0,4 kV

,,Ел. предузеће,,
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ЗА ЗТС 10/0,4 kV

,,Срески суд,,

 МБТС 10/0,4 kV

,,Пошта,,
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4-4

30

ПОСТОЈЕЋИ 10 kV ПОДЗЕМНИ КАБЛ

ПОСТОЈЕЋА ЕЕ КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋА  ЈАВНА РАСВЕТА

ПОСТОЈЕЋА  НН ПОДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА  ТС 10/0,4 kVA

ПОСТОЈЕЋА НН (СКС) НАДЗЕМНА МРЕЖА СА

ЈАВНОМ РАСВЕТОМ

ПЛАНИРАНА  ЕЕ КАБЛОВСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНА  ЈАВНА РАСВЕТА

ПЛАНИРАНА  ТС 10/0,4 kVA
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ПЛАНИРАНИ  ТТ ИЗВОДНИ ОРМАР ЗА

УНУТРАШЊУ  МОНТАЖУ

MSAN mIPAN 3

ПЛАНИРАНА  МИНИ ТЕЛЕФОНСКА  ЦЕНТРАЛА

ПОСТОЈЕЋИ  ТТ  СТУБ (УКИДА СЕ)

PI 5-46
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ПОСТОЈЕЋИ  ТТ ИЗВОДНИ ОРМАР НА СТУБУ

ПОСТОЈЕЋИ  ТТ ИЗВОДНИ ОРМАР ЗА

УНУТРАШЊУ  МОНТАЖУ

PI 5-58
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ПЛАНИРАНИ ТТ ПОДЗЕМНИ ПРИСТУПНИ КАБЛ

У ПВЦ ЦЕВИ хØ мм

ПЛАНИРАНИ  ТТ МЕСНИ ОПТИЧКИ КАБЛ

ПОСТОЈЕЋА  ТТ КАБЛОВСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ ТТ ПОДЗЕМНИ ПРИСТУПНИ КАБЛ

У ПВЦ ЦЕВИ Ø мм

ПОСТОЈЕЋИ  ТТНАДЗЕМНИ  КАБЛ ( УКИДА СЕ )

ПОСТОЈЕЋИ  ТТ МЕСНИ ОПТИЧКИ КАБЛ

PostRSS Loznica

АТЦ Лозница

ПЛАНИРАНА  НН ПОДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋИ  ЕЕ ДИСТРИБУТИВНИ  ОРМАР

NPH1

ПЛАН.КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТ.ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТ.КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА ОПШТИ СИСТЕМ

ПЛАН.ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ ВОДОВОД  Ø500

ПОСТОЈЕЋИ  ВОДОВОД  Ø80

ПОСТОЈЕЋИ ВОДОВОД  PEHD Ø150

ПЛАНИРАНИ ЦЕВОВОД  PEHD Ø110

ПОСТОЈЕЋИ НАДЗ. ХИДРАНТ Ø80

ПОСТ.КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА СЕПАРАТ.СИСТЕМ

ПЛАНИРАНИ НАДЗ. ХИДРАНТ Ø80

NPH I

ПОСТОЈЕЋИ НАДЗ. ХИДРАНТ Ø80

ПОСТОЈЕЋИ ВОДОВОД  Ø200

ОБЈЕКТИ ПРИКЉУЧЕНИ НА СИСТЕМ

ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЈКП "ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА "

ВРЕЛОВОД (ПРИМАР) - ПОТИС

ВРЕЛОВОД (ПРИМАР) - ПОВРАТ

ТОПЛОВОД (СЕКУНДАР) - ПОТИС

ТОПЛОВОД (СЕКУНДАР) - ПОВРАТ

ШАХТЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

ЈКП "ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА"
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